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на ок€вание услуг по техничес)кому обслуживанию систем
конlциционирования, установленных на объектах Заказчика.

Объекты, для проведеЕия технического обсrryживаниJI (ТО) согласно
жения 1.

Прило-

щель Те|хнического обслуживания - поддержание в работоспособном состо-
янии систем кондиционированиrI на объекгах в процессе эксILIryатации.

1. Наименование, характеристики и объём работ.
техническое обслуживание (то) проводится в следующем-объеме:

- ПериодичноOть выполнения работ не мёнее 1 раза в год;
- Инструкгаж и обучение работников организации работе с системой
кондиционированиrI;
- ОсмотР оборудовануIя, проверка и реryлировка работы согласно требованиям
технического паспорта;
- Чистка наружного блока с теплообменником;
- Чистка внутреннего блока с дезинфекцией лопастей
тегtлообменника;
- Чистка многорirзовых фильтров с дезинфекцией;
- flезинфекция внутрецних поверхностей внутреннего блока;
- Измерение давлениr{ в системе нагнетания и всасываниrI для оценки достаточного
уровня фреона;
- !озаправка системы фреоном (до 0,3 кг, при необходимости);
- Промывка дренажной системы с чисткой насоса (при его на.гrичии);
- Замер ttусковых токов, напряжения на кJIеммах элекгрической сети;
- Проверка состояниrI изоляции фреонопроводов;
- Проверка элекцрических соединений и состояния изоляции, подтяlкка резьбовых
соединениЙ разъёмоВ на гryскозащитной аппаратуре, а также з:lземлениJI и
зануления.

2. Требования к Исполнителю.
специа.писты, прибывающие на объекг обязаны быть аттестованными и

обязаны при себе иметь документы с указанием Ф.и.о. и квалификации, копии
прикtва по предприrIтию, сертификатов.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее б месяцев.
В случае необходимости использоВаниJI автовышки указать в предложении на

необходимый ()бъекг.
Стоимость усJtуг автовышки, а также дозаправки хJIадагентом (при

необходимостIl более 0r3кг) - указать отдельно.
3. Сроки действия договора и стоимость работ.

стоимость То систем кондиционирования рассчитывается на основании
перечня кондиционеров объекгов (пршожение 1) и Перечня обязательных работ
(Приложение 2).
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Ориентирс)вочная стоимость работ ТО составляет
- 44о00 BYN зlе 1 стационарный кондиционер, с НДС;
- 18100 BYN зlе 1 мобилыrый кондиционер, с НtЩС;
- 42100 BYN за" 1 ВБ в VJIF/мультизонIIJIьной/мультисплIIт системо, с Н!С.

Ус.ltовия оlrлаты работ - в течение 20 банк:овских дней со дня подписания акта
выполFIенных работ обеишди сторонами.

Общая ор}Iентировоч,ная стоимость договора по оказанию услуг по ТО систем
конди!:ионирования, в кOличестве 255 единиlцы (с учетом VRF\му,льтизонtLльных
систем), составляет ll 2,54100 BYN (одиннадlцать тысяч двести пятьдесят четыре
рубля 00 копес:к), с НЩС.

Сроки пр(]ведения работ по ТО систе}д кондиционирования на объектах
Заказчllка - согласно утЕ}ержденного графика выполнения работ (IIриложение 3),
но не более lrli месяцев с момента подписания договора обеими сторонами.

flоговор закJIючаетсjп по итогам анализа предоставленных коммерческих
предложений rэт потенциальных подрядчиков с учетом требований. изложенных в
настоя]цем задании, а TalJKe существенных усJIовиях, оговоренных в приглашении
на учас)тие.

/{оговор вOтупает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств сторонами.

4. обязанности Исполнителя.
lгехниче,ское обсл,уживание систем к()ндиционирования должно обеспе-

чивать соответствие требованиям эколог]Lнеских, санитарно-гигиенических,
противопожарных Hopмt, техники безопасlности и вIIутреннего трудового
распорядка и другим норIй, действующих на те|рритории Заказчика.

I{сполнlл,гель обязан обеспечить бесперебойную рабоry действующих систем
кондиuионирования на обслуживаемых объект,ах.

Оформление выез,цного листа на объект, с обязательным визированием
выездного ли()та на месте представителем Заказчика. В выездном листе укiвы-
вается - Испо.тIнитель; дата выезда; ацрес объс:кга; количество и марка установлен-
ного оборудования Заказчика; использованные дополнительно материzLлы/оборуло-
Вание; состояние оборудсlвания после проведения обслуживания; дефекты, требую-

щие ремонта/обслуживания оборулования.
trllсполнитель по результатам выполнен]FIых работ по каждоIчry из объеюов

обязан предос,]]авлrять Закlrзчику акт сдачи-прис)мки выполненных работ, заверенный
подписями ответственных лиц сторон.

5.обязанности За,казчика.
llаказчиlс обязан произвести расчет за оказанные усJryги путем перечислениJI

на расIIетныЙ счет Испо.гlнителя Заказчиком с отсрочкоЙ платежа 20 банковских
дней со дня подписания Сторонами акта выпоJtненных работ.

Сотрулrrики Заказ.tика обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к
системitм кондиционирования специчtлистам Исполнителя.

Техни.lеское зiадание составил
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